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AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO

Plaza de la Libertad, 1
7

45514 Quismondo (Toledo)
Telf.: 925 790 203 Fax 925 790 507

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA IA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE Quismondo (TOLEDO).

1. Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es
complementar al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, a
efecto de fijar las bases y condiciones técnicas que deben regir para
la contratacién del servicio de explotacidén y mantenimiento de la
Estacién Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Quismondo, en la
provincia de Toledo, para el periodo de explotacidén de 8 meses

+ ~con efectos desde el 01/01/2018 hasta el 31/08/2018,
estimdndose el volumen nominal total a tratar en 140.405,36 m3
(17.550,67 m3/mes x 8 meses) para el citado periodo.

Las obras de construccidén de la mencionada depuradora de aguas
residuales fueron promovidas por la Consejeria de Obras Publicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el expediente n.° HD-TO-
99-501, y se puso en servicio una vez finalizadas tales obras tras la
suscripcién del acta de entrega de las mismas con fecha 12/04/2005.

Los servicios obligatorios que ha de realizar el adjudicatario
serén:

u a) Mantener el funcionamiento normal de la E.D.A.R., de forma
. ininterrumpida y consiguiendo en todo momento unos indices de
‘depuracién que correspondan como minimo a los rendimientos
““ normales y condiciones que se indican en la prescripcién técnica
‘““nimero 3 de este pliego.

""b) Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar
~verter las grasas, arena y residuos de las rejillas y tamices
»Q:ecogidos en la planta a vertedero autorizado.
©/¢c) Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos
v /'de humedad indicados en la referida prescripcién técnica nlmero
3, y retirada y vertido a vertedero autorizado.
d) Conservar en perfecto estado todos 1los elementos de la

e) Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos.

f) Reparar los elementos deteriorados de las instalaciones.

g) Adguirir todos los materiales, productos y suministros
precisos para el debido mantenimiento, conservacioén %
explotacién. El1 adjudicatario dispondrd de un minimo de
repuestos que garantice la reparacidén inmediata de los equipos e
instalaciones.

h) Conservar y mantener en ©perfecto estado todas las
instalaciones existentes de control, automatismos e informacidn
de la planta.
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i) Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los
elementos y obras de la instalacién.

j) Conservar en las debidas condiciones todos los elementos
anejos a la planta como caminos, edificaciones, redes, etc,
procurando que su aspecto sea siempre el mejor posible.

k) Mantener un sistema permanente de vigilancia que garantice la
sequridad del personal y de las instalaciones. También debera
suscribir una péliza de responsabilidad civil con cobertura para
el personal que de manera temporal o permanente se encuentre en
las instalaciones.

1) Registrar y analizar las caracteristicas de los parametros
que definen el proceso de las lineas de agua y de lodos, para su
debido control y funcionamiento.

m) Comunicar inmediatamente al Ayuntamiento cualquier incidencia
que afecte a las instalaciones o a la depuracién.

n) Enviar al Ayuntamiento la informacién sobre la marcha de la
planta que aquel solicite.

fi) En general, cuantas operaciones y culdados sean necesarios
para cumplir con el fin indicado en el apartado a).

o) Deberd suscribir los respectivos contratos de mantenimiento y
sequridad para la red de gas si la tuviera y edificios de
calderas y calefaccién, transformadores y red de alta tensidn,
extincién de incendios, asi como las respectivas revisiones de

homologacién para los depdsitos de presién.

p) Realizar los servicios de limpieza de los edificios de
oficinas y personal, asi como los correspondientes a la ropa de
trabajo. Para ello deberd prever el personal correspondiente o
bien contratarlo. El edificio de control de la E.D.A.R. de
Quismondo cuenta con una pantalla téactil en la sala de control,
un inodoro, una ducha, un lavabo, un banco y un calentador de
agua en el bafio/aseo.

Se incluird dentro del concepto de explotacién y mantenimiento
cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar
los objetivos fijados, haciéndose cargo el contratista de cuantos
gastos ello genere, incluidos todos 1los de personal, productos
quimicos, energia, analisis, ensayos y control de las diferentes
etapas, reparaciones y reposiciones, transporte y eliminacidén de
residuos y fangos, comunicaciones, seguros, gastos de administracién y
gestién, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se
generen derivados de los servicios a realizar por el contratista.
Estaridn asimismo incluidos 1los gastos de normal mantenimiento,
reparaciones y manutencién de todos los elementos de la planta y la
parcela que ocupe, asi como accesos a la E.D.A.R. e instalaciones de
acometida eléctrica, haciéndose responsable del buen uso de todas las
instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a
reparar las averias que se produzcan por uso indebido o como normal
consecuencia del funcionamiento.
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| 2.

Lineas de proceso de la E.D.A.R. |

La

linea de agua de la E.D.A.R. estd constituida por los

siguientes elementos:

EDAR DE Quismondo

PRETRATAMIENTO

e W e

Cesta de gruesos

Bombas de agua bruta marca FLYGT
Caudalimetro de agua bruta marca DOSIM
Pretratamiento compacto marca HUBER
Compuerta de by-pass a bioldgico

TRATAMIENTO BIOLOGICO Y DECANTACION SECUNDARIA

I R S

Agitador marca FLYGT

Parrillas de aireacién extraibles marca NUTECO
Medidor de oxigeno disuelto marca DOSIM

Carro decantador marca GARCIA PARIS
Caudalimetro de salida marca DOSIM

Soplantes marca AERZEN

Tanque de 500 lts de Cloruro Férrico

'Bomba dosificadora de Cloruro Férrico marca FLYGT
.\ Grupo de presidén para agua industrial

: -Lg linea de fangos de la E.D.A.R. esta constituida por los
- digui€ntes procesos:

EDAR DE Quismondo

2
2
1

ARQUETA DE FANGOS MIXTOS

Bombas de recirculacién de fangos marca FLYGT
Bombas de Fangos en exceso marca FLYGT
Bomba de sobrenadantes marca FLYGT

DESHIDRATACION DE FANGOS

I N N S

Espesador de fangos estdtico metélico

Bombas de fangos espesados a centrifuga marca SEEPEX
Decantador centrifugo marca PIERALIST

Bomba de fangos deshidratados a contenedor marca SEEPEX
Tanque de 1.000 lts fabricador de polielectrolito marca FLYGT
Bombas dosificadoras de polielectrolito marca FLYGT
Caudalimetro de fangos espesados a centrifuga marca DOSIM

35

Caudales, indices y condiciones de depuracién AJ

Como caudales medios de las aguas a tratar se deben tomar los

siguientes:
" Caudal diario .......... 577,00 m3/dia
" Caudal 01/01 al 31/08 ...iveeunnn 4.616 m3/afio
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Resultados a obtener. Como minimo el agua depurada analizada
tendrd las siguientes caracteristicas:

= DBOs menor o igual que 25 mg/l
=  DQO menor o igual que 125 mg/l
=SS menor o igual que 35 mg/l

= Nt menor o igual que 15 mg/l

= Pt menor o igual que 2 mg/l

= PH comprendido entre 6 y 9

Ademéas de ello, el agua seré razonablemente clara, no
detectidndose su vertido en el cuerpo receptor y no tendra olor
desagradable.

Fango. Como minimo el fango procedente de la depuracién después
de tratado y analizado tendréd las siguientes caracteristicas:
= Sequedad (% en peso de sbdlidos secos) mayor o igual que 20%
®  Estabilidad (reduccidén de sdlidos volatiles en el proceso) mayor
o igual que 50%
- 235
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medio diario suficiente para atender las necesidades actuales de la
poblacién.

HOJ

) En condiciones normales de funcionamiento, deberd tratarse la
totalidad del caudal que aporta el colector. En caso de lluvias se
depurard la cantidad méxima de agua que se puede tratar en la
instalacién, vertiéndose el exceso directamente sin tratar.

En caso de avenidas causadas por lluvias de gran intensidad se
cuidarid de no sobrepasar los limites indicados mé&s arriba en esta
prescripcién técnica, regulando el caudal que afluya a la instalacién.

Para caudal igual o inferior al caudal medio no se autorizara
vertido alguno sin tratamiento, a menos gque aparezcan en las aguas
residuales sustancias o materias perturbadoras en los procesos de
tratamiento, cuya presencia se comunicard inmediatamente a los
Ayuntamiento.

La buena marcha de la depuracién se comprobard por determinacién
de los indices que a continuacién se indican y que en todo momento
deben alcanzar los valores que se citan:

= Particulas de tamafio superior a 0,20 mm.: Se separardn en su
totalidad.
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A

s Separacién de grasas: El1 efluente de la depuradora presentara
como maximo un treinta por ciento (30%) del contenido en grasas
o aceites de cualquier naturaleza que tuviera el afluente.

" La reduccién de la demanda bioldgica de oxigeno en cinco dias a
20°C (DBOs) en el afluente de la planta serd la que permita
alcanzar en el efluente el valor méximo expresado en las
autorizaciones de vertidos por parte de la Confederacién
Hidrografica del Tajo.

= Respecto a la eliminacién de N Y P cumplirdn como minimo 1o
exigido en las autorizaciones de vertidos por parte de la
Confederacién Hidrogrédfica del Tajo.

" Funcionamiento de la digestién de fangos: La reduccidén de
voladtiles serd igual o superior al 40%.

"m Tos lodos, una vez desecados, presentardn un contenido de
humedad no superior al 80%.

La planta dispondrd de lugares de fécil accesibilidad para la
toma de muestras tanto de entrada como de salida.

Se considerarén anormalidades tolerables las siguientes
variaciones respecto a los indices exigidos mé&s arriba indicados:

Aumento—de—cimceo—unrtdades—sobre—et—contenide—de FEESES
aceites en el efluente.
. Disminucién de cinco unidades en el porcentaje de
reduccién de la DBOs y de los sdbdlidos en suspensién del
- efluente de la planta.
>4  Aumento de cinco unidades en los limites exigidos para DBOs
'y para los sbélidos en suspensién del efluente de la
Y planta.
1, » Disminucién de <cinco unidades en el porcentaje de
reduccién de sdélidos volatiles del lodo digerido.
" Aumento de tres unidades en el contenido de humedad de los
lodos desecados.

Siempre que estas variaciones no se produzcan en mas de un mes
consecutivo.

Serd obligacién del adjudicatario la retirada rédpida de las
arenas, grasas y residuos de rejillas recogidas en la planta, asi como
su transporte y depbésito en el vertedero de seguridad que se fije a
tal efecto, sin que se produzcan olores en ninguna de las operaciones.

Serd obligacién del contratista el tratamiento, por su cuenta,
de las aguas, lodos, arenas, gruesos, etc, que resulte necesario para
el normal funcionamiento de la planta libre de olores, moscas ¥y
mosquitos. A tal efecto deberd cuidar la realizacién de todos los
procesos de depuracién con la mayor exactitud y limpieza y utilizar,
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cuando sea preciso, productos quimicos para combatirlos, previa
consulta al Ayuntamiento.

El contratista garantizard durante la explotacién el adecuado
vertido o utilizacién de los fangos y resto de residuos sélidos vy
pastosos generados en la planta conforme a sus caracteristicas y de
acuerdo con la normativa especifica aplicable en cada caso.

En el caso de destinarse los fangos a la agricultura o a la
produccién de compost, el contratista. debera cumplir los planes de
anilisis establecidos en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre,
por el que se regula la utilizacién de los lodos de depuracién en el
sector agrario.

En todo caso, el contratista velard por el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, y en la normativa que se desarrolle al respecto, en lo
que a él corresponda. Asimismo, elaborard aquella documentacién que
deba ser remitida por parte del Ayuntamiento a la Administraciodn
competente en materia de gestién de residuos.

r7 4. Ensayos y Analisis AAJ

El adjudicatario deberd llevar a cabo cuantos ensayos y anédlisis

“ sean precisos realizar en el laboratorio para el control de la

‘depuracién, para lo cual proveerd el personal, aparatos y reactivos
necesarios.

de' ‘deberan realizar como minimo las siguientes determinaciones:

~m Contenido total de grasas en el agua bruta y agua tratada.
W) Sblidos totales que contiene el agua.

" S6lidos sedimentales que contiene el agua.

= Materias disueltas.

s  Contenido de materia orgénica y mineral de los lodos.

- » Demanda biolégica de oxigeno en cinco dias y a 20°C.

» Demanda quimica y oxigeno.

= Acidos volatiles y alcalinidad.

= Nitrdégeno amoniacal.

= Nitrbdgeno-Nitratos.

»  Nitrdégeno-Nitritos.

= Sulfatos.

= Fosfatos.

=  Turbiedad.

= Conductividad.

= Demanda de cloro.

= Detergentes.

= Hierro.

Ayuntamiento de Quismondo (Toledo)

Plaza de la Libertad, n.° 1, C.P.45514 TIf.: 925 790 203 Fax: 925 790 507
C.LF.: P 4514400 C , Email: alcalde@quismondo.es



£

."Q

W

AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO
Plaza de la Libertad, 1

14 Quismondo (Toledo)

5790 203 Fax 925 790 507

45

p
5
Telf.: 92

= Oxigeno disuelto.

= Sulfuros.

s  fndice volumétricos de lodos (IVL)

" Contenido de humedad en los lodos.

» Medicién de Ph y temperatura en lodos y aguas.

Por su parte, el Ayuntamiento podré hacer cuantos ensayos Y
andlisis Jjuzgue necesarios para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la prescripcién técnica numero 3 de este
pliego, o para estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento o
funcionamiento de las instalaciones.

En el caso de que el contratista no estuviera de acuerdo con el
resultado de los analisis efectuados por el Ayuntamiento se podra
acudir al arbitraje de un laboratorio oficial elegido de comin acuerdo
entre las partes.

Para la realizacién de los analisis el contratista empleara con
cardcter general alguno de los métodos descritos en el tratado
“Métodos Normalizados para el Analisis de aguas potables 'y
residuales”, prestando especial atencién a las directrices que dicho
tratado hace respecto a la toma, conservacién vy manipulacién de

ftestras— Fala determinacidn de los pardmetros DROS, DOO, 5SS, Nt y Pt

sérdn de aplicacién los métodos de medida que exige la Directiva
91/271/CEE.

_  'Asimismo, correrd a cargo del contratista el coste de
'todos los ensayos a realizar para cumplir con el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas

Jresiduales urbanas, asi como el coste de las analiticas vy
programa de autocontrol, control y seguimiento establecidos
en las autorizaciones de vertidos por parte de la

Confederacién Hidrografica del Tajo.

La periodicidad de las analiticas a realizar serén 1las
establecidas por la normativa que esté vigente en esta materia en cada
momento.

r47 5. Personal Subrogable AJ

El adjudicatario quedard obligado, desde el momento del comienzo
del contrato, a tomar a su cargo, mediante subrogacién de los
contratos de trabajo en la parte correspondiente que se especifica mas
abajo, al personal laboral siguiente contratado por la actual empresa
explotadora:
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- 1 Oficial Primera. Contrato de Trabajo a tiempo parcial
(25%) .
Nombre del trabajador: Pedro Gonzdlez Rodriguez.
Antigliedad en la empresa: 14/04/2006.

- 1 Pedbdn. Contrato de Trabajo a tiempo parcial (25%).
Nombre de la trabajadora: Josefa Gonzalo del Castillo.
Antigiiedad en la empresa: 07/09/2006.

Por tanto, el contratista deberd tener como personal un Oficial
Primera y un Peén, siendo ambos personal subrogable adscrito a la
estacién depuradora a tiempo parcial.

Se hace constar que el contratista ademéds deberd disponer dentro
de su estructura organizativa de empresa de un Jefe de Planta que no
serd objeto de subrogacién con una dedicacién de 2 horas/semana a la
E.D.A.R. de Quismondo.

Para atender las incidencias que se presenten en las estaciones
depuradoras el contratista dispondréd de los vehiculos que estime
necesarios.

inkl Aol deberi atender con  taoda correccién a  1o0s

Pe¥s
representantes del Ayuntamiento, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de la Confederacién Hidrogrédfica del Tajo, de
cuantas visitas, inspecciones 3% trabajos efectten en las
instalaciones, proporcionadndoles, asi mismo, todos los datos o
detalles que se soliciten. En caso de falta reiterada de atencidén o de
incerreccién, el contratista estard obligado a la sustitucidén de 1la
persona culpable de ellas si asi lo pidiera el Ayuntamiento. Asi
nigmo, deberd atender todas las visitas debidamente autorizadas.

Al personal perteneciente a la empresa adjudicataria en ningun
caso podrd suponérsele vinculacién alguna de tipo funcionarial o
laboral con el Ayuntamiento de Quismondo, por lo que dependeré
laboralmente de dicha empresa adjudicataria.

Todo el personal de servicio de la E.D.A.R. deberd actuar
correctamente uniformado e identificado.

Al personal que emplee el adjudicatario para la prestacidén de
los servicios le serd de aplicacién el Convenio Colectivo Provincial
de las industrias de captacién, elevacién, conduccidn, depuracién,
tratamiento y distribucién de aguas potables y residuales de 1la
provincia de Toledo, en particular lo establecido en cuanto a salarios
minimos y subrogacién de personal con antigtiedad en el sistema.

R 6. RELACION DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA |
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7. Materiales, reposicidn y suministros

El contratista queda obligado a disponer en las instalaciones de
todos los materiales, aparatos, herramientas y repuestos necesarios
para su funcionamiento normal y para las reparaciones de rutina.

Serdn de cuenta del contratista todos los suministros de
productos fungibles necesarios para el debido mantenimiento de la
estacién depuradora en funcionamiento perfecto y sin olores, debiendo
tener acopiados en el almacén los suficientes para hacer frente a
cualquier eventualidad que se pueda presentar en la entrega de
productos por los respectivos abastecedores.

. Asimismo, serdn por cuenta del contratista los suministros
consistentes en la reposicién de los equipos y maquinarias que hayan
cumplido su vida Gtil o cuyas reparaciones sobrepasen en costo o
porcentaje el 70% del valor de los equipos o maquinarias.

i\ 8. Paradas y averias =

~F1 contratista deberd reparar réapidamente cuantos desperfectos y
averias se produzcan en las instalaciones.
Q) 7
Siempre que sea posible, las reparaciones se haran en la propia
estacién, excepto aquéllas de especial importancia que requieran la
sustitucién de elementos complejos o el traslado de los elementos
averiados a taller. En cualquier caso, se procederd con la méaxima
rapidez, recurriendo, cuando haya lugar, a talleres especializados y
de acreditada solvencia.

Las reparaciones de elementos de la planta que impidan la
continuidad del funcionamiento normal de éstas se haradn en el plazo
méximo de 48 horas. Si se trata de elementos disponibles en el mercado
y no pueden repararse en el plazo citado, seréan reemplazados de manera
provisional por otros similares, en tanto se repara el averiado. Si
hubiera posibilidad de reparar o sustituir la miquina averiada en el
plazo citado, el contratista procederd en todo caso con la mayor
diligencia.
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| 9. Mejoras y ampliaciones J

El contratista podrad proponer toda clase de mejoras a su costa
durante la vigencia del contrato, y el Ayuntamiento serd libre de
aceptarlas o no. En el caso de su aceptacién no produciran
modificacién del precio, atn cuando den lugar a economias en los
gastos de mantenimiento, conservacién o explotacidn.

El Ayuntamiento podrd establecer mejoras o ampliaciones a su
costa, sea en beneficio de los indices de depuracién, de la calidad de
los lodos, o de la economia del mantenimiento. Cuando se produzcan con
ellas un aumento o una reduccién sensibles en los costes de
mantenimiento o explotacién, serédn estudiados contradictoriamente y su
importe se aplicarad elevando o reduciendo respectivamente el precio.

rﬁ 10. Gastos por cuenta del contratista J

Ademas de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en este Pliego, seradn también de cuenta del contratista
los de proteccién de materiales, seguridad, tanto de personal al
servicio de la E.D.A.R. y visitantes, como de equipos e instalaciones,

&
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Safo o troendior ros o de conservasidén v rpepsracidn de paRszrs.as Y
desagiies; los que afecten a la limpieza general de la planta; todos
los gastos que ocasionen el repintar todos los elementos metédlicos
(sumergidos y no sumergidos) y reparar las deficiencias que se
observen debidas a la corrosién.

Asimismo, serdn de cuenta del contratista los gastos ocasionados
por - la suscripcién de la pdliza del seguro de responsabilidad civil
general que cubra los riesgos de las personas que, de manera
peiménente, temporal o accidental, se encuentren en las instalaciones
de  las Estaciones Depuradoras y cuantos otros considere aquél
necesario.

| ©  11. Forma de abono de los servicios =

El abono de los servicios prestados por el contratista para el
funcionamiento de la E.D.A.R., de acuerdo con las estipulaciones que
figuran en el presente Pliego, se efectuard y se valorard por
aplicacién de la férmula siguiente:

P=VxT

Siendo:

P = Precio mensual de explotacién y mantenimiento de la E.D.A.R.
A Volumen (m3) tratado durante el mes

T Tarifa Unica 0,42 €/m3, mas 0,04 € de IVA (10%)

Il
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Los gastos incluirdn necesariamente el personal, mantenimiento,
conservacién, término de potencia, primeras adquisiciones (vehiculos,
repuestos, etc), seguros, administracién, consumo de productos
fungibles, el término de energia (con tarifas apropiadas), reactivos
(polielectrélito, cal, hipoclorito, etc), retirada y vertidos de
fangos y residuos a vertedero autorizado y eliminacién de fangos (en
su caso), asi como cualquier otro gasto que el licitador considere
como gasto fijo independientemente de que la planta funcione o no.

El valor T serd dado en la oferta econémica (sobre B).

El Ayuntamiento de Quismondo abonard el precio de explotacién y
mantenimiento al adjudicatario conforme a la férmula referida, contra

facturas, certificaciones e informes mensuales de explotacidén vy
mantenimiento que se emitan por el contratista en relacién a la EDAR,
y segun el volumen tratado en la depuradora. Dichas facturas,

certificaciones e informes de explotacidén serdn los documentos
acreditativos para el abono de los servicios prestados.

12. Penalizaciones

El Ayuntamiento de Quismondo queda facultado para aplicar las

(11)

siguientes penalizaciones, sin perjuicio de las previstas en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, por deficiencias en los
indices de depuracién obtenidos y en la calidad de los lodos
deshidratados que no sean debidas a causas de fuerza mayor,
desconténdose por medio de deducciones, en tanto por ciento, del
“‘precio de explotacién y mantenimiento, y aplicadas a los dias que dure
la 'deficiencia:

{"".a)Por cada wunidad de disminucién en los porcentajes de
. rendimientos en la reduccién en los sbélidos en suspensién, por debajo
de los que se indican como tolerables en la prescripcidn técnica
numero 3 de este pliego, el uno por ciento.

) b) Por cada wunidad de disminucién en los porcentajes de
‘rendimiento de la demanda bioquimica de oxigeno, por debajo de los que
se indican como tolerables en la prescripcién técnica ntmero 3 de este
pliego, el uno por ciento.

c) Por cada cinco unidades de aumento sobre el limite fijado en
la referida prescripcién técnica numero 3 para el contenido de grasas
en el efluente, el uno por ciento.

d) Por cada unidad de aumento en el porcentaje de materias
volatiles contenidas en el lodo digerido, respecto a lo establecido en
la prescripcién técnica numero 3 de este pliego, el uno por ciento.
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e) Por cada dos unidades de aumento en los porcentajes del
contenido de humedad en los lodos deshidratados, sobre los que se
indican como tolerables en la citada prescripcién técnica numero 3, el
uno por ciento.

Otras deducciones, que se establecen también en tanto por ciento
y sobre el precio de explotacién y mantenimiento, son las siguientes:

a) Por cada hora de paralizacién total en el funcionamiento de
las Estaciones Depuradoras: 200,00 €. Si la paralizacién dura més de
24 horas seguidas, o si se produce mds de 96 horas en un mismo mes,
por cada hora de exceso sobre estos tiempos se aplicara el doble de 1la
deduccién anteriormente indicada.

b) Por cada hora de paralizacién parcial o tratamiento
incompleto en el funcionamiento de las estaciones: 100,00 €. Si 1la
paralizacién parcial dura més de 24 horas seguidas, o si se produce
mads de 96 horas en un mismo mes, por cada hora de exceso sobre estos
tiempos se duplicard la deduccién anteriormente indicada.

c) Por cada dia que exceda del plazo fijado en la prescripcién
técnica nuimero 8 de este pliego para reparacién de cualquier elemento

(12)

de la planta: 300 €.

d) Por cada dia en que se produzcan olores apreciables: 150 €.
Si “los olores persistieran més de diez dias seguidos, a los que
excédan sobre ellos se les aplicardn deducciones dobles de la
indicada. Se entiende que los olores son debidos al mal funcionamiento
de la planta o su conservacién y limpieza.

‘Ademéds, se establece que las posibles sanciones o multas que
pudiera aplicar la Comisaria de Aguas o cualquier otro Organismo
Ofi¢ial seradn repercutidas al contratista cuando se originen por
negligencia del mismo o incumplimiento de los rendimientos de
depuracién imputables al funcionamiento incorrecto de la planta.

[ 13. Revisidén de precios

No procede ningin tipo de revisién de precios.
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I 1l4. Comienzo y Terminacién de los servicios

La prestacién de los servicios retribuidos en la Estacién
Depuradora comenzard el 01/01/2018 y terminard el 31/08/2018, siendo
por tanto la duracidén del contrato de servicios de 8 meses.

Una vez comenzados los servicios retribuidos, el contratista no
podré alegar desconocimiento de las particularidades de las
instalaciones como disculpa para los efectos que puedan producirse en
el mantenimiento.

Con 30 dias, al menos, de antelacién a la fecha de terminacién
de los servicios, se formalizaréd, en cualquier caso, el inventario
final, indicando el estado de conservacién de cada elemento. EI
contratista deberd entregar los elementos que se indican en las
prescripciones técnicas numeros 2 y 1.f) de este pliego, que figurarén
en el inventario formalizado al inicio de 1la prestacién de los
servicios, en el estado que corresponda a su uso normal y condiciones
de funcionamiento. )

Si el Ayuntamiento lo dispusiera asi, el contratista habra de
permitir que durante el mes que preceda a la terminacién de sus
servicios, simultaneen con su personal, en los trabajos de

o\
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explotacidén, mantenimiento y conservacién, las personas que destine
para ello, con el fin de que quede asegurada, en todo momento, la
continuidad de la buena marcha de [las instalaciones.

En Quismondo, a 22 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,

illo Fernadndez Pacheco

Fdo.: José Eugenio del f
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